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Mjere opreza

Pru? ru_kova_nja eslinteair pazljlvo_ - Ovaj uredaj napunjen je sredstvom R32.
procitajte mjere opreza u ovom prirucniku.

» Ovdje opisane mjere opreza klasificirane su kao UPOZORENJE i OPREZ. Obje vrste sadrze vazne sigurnosne
informacije. Obavezno se pridrzavajte svih mjera opreza, bez iznimke.
» Znacenja napomena UPOZORENJE i OPREZ

A UPOZORENJE .... Nepridrzavanje ovih uputa moze dovesti do ozljeda ili smrtnog slucaja.

A OPREZ................. Nepridrzavanje ovih uputa moze dovesti do oSte¢enja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne
ovisno o okolnostima.

+ Sigurnosne oznake prikazane u ovom priru¢niku imaju sljedec¢a znacenja:

0 Obavezno slijedite upute. 9 Obavezno napravite uzemljenje. ® Nikada ne pokuSavaijte.

» Po zavrSetku postavljanja provedite probni rad kako biste provjerili ima li greSaka i objasnite klijentu kako rukovati
klima uredajem i brinuti se za njega uz pomo¢ priru¢nika za uporabu.
* Izvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodi izvorne upute.

 Zatrazite od svog dobavljaca ili kvalificiranog osoblja da obave postavljanje.
Ne pokuSavajte sami instalirati klima uredaj. Nepropisno postavljanje moze prouzroditi istiecanje vode, strujni udar ili pozar.

+ Postavite klima uredaj u skladu s uputama u ovom priru€niku za postavljanje.
Nepropisno postavljanje mozZe prouzrociti istjecanje vode, strujni udar ili pozar.

« Za postavljanje obavezno upotrijebite samo propisani pribor i dijelove.
Neupotreba navedenih dijelova moze prouzrogiti kvar jedinice, istjecanje vode, strujne udare ili pozar.

 Klima uredaj postavite na podlogu dovoljno &vrstu da podnese teZinu jedinice.
Podloga nedovoljne stabilnosti moze rezultirati kvarom opreme te prouzrociti ozljede.

« Elektri¢ni radovi moraju se izvoditi u skladu s relevantnim lokalnim i nacionalnim propisima i uputama u ovom
priruniku za postavljanje. Svakako primijenite zasebni krug strujnog napajanja.
Nedostatnost kapaciteta strujnog kruga i nepropisni radovi mogu rezultirati strujnim udarima ili poZzarom.

+ Upotrijebite kabel primjerene duljine.
Ne upotrebljavajte oblozene Zice ili produzni kabel jer oni mogu dovesti do pregrijavanja, strujnog udara ili pozara.

» Pazite da cjelokupno ozi¢enje bude pric¢vr§éeno, da su upotrijebljene navedene Zice i da nema naprezanja na
priklju€cima ili Zicama.
Nepropisno spajanje ili uévrdcivanje zica moze rezultirati neuobicajenim stvaranjem topline ili poZzarom.

* Prilikom spajanja oZi€enja napajanja i spajanja ozi€enja izmedu unutarnjih i vanjskih jedinica postavite Zice tako
da se poklopac upravljacke kutije moze sigurno pri¢vrstiti.
Nepravilan polozaj poklopca upravljacke kutije moze prouzroditi strujne udare, pozar ili pregrijavanje prikljucaka.

» Ako plin rashladnog sredstva istjeCe tijekom postavljanja, odmah prozracite prostor. o
Ako rashladno sredstvo dode u kontakt s vatrom, moze nastati otrovni plin.

» Po dovrsetku postavljanja provjerite istjeCe li rashladni plin. 0
Ako plin rashladnog sredstva istjeCe u prostoriju i dode u kontakt s izvorom plamena, kao $to su grijalice, Stednjaci ili kuhala, moze

nastati otrovni plin.

Prilikom postavljanja ili premjestanja klima uredaja obavezno odzracite krug rashladnog sredstva kako u njemu ne

bi bilo zraka te upotrebljavajte samo propisano rashladno sredstvo (R32).
Zrak ili druga strana tvar u krugu rashladnog sredstva dovodi do neuobi¢ajenog povecanja tlaka, a to moze dovesti do oSteéenja opreme,
pa ¢ak i ozljede.

« Tijekom postavljanja, prije pokretanja kompresora €vrsto pri¢vrstite cjevovod rashladnog sredstva.
Ako kompresor nije pri€vr§¢en i zaporni ventil je otvoren dok kompresor radi, zrak ¢e se usisati i u krugu rashladnog sredstva nastat ¢e
neuobicajeno veliki tlak, Sto moze dovesti do ostecenja opreme, pa €ak i ozljede.

« Tijekom ispumpavanja zaustavite kompresor prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva.
Ako kompresor jo$ uvijek radi, a zaporni je ventil otvoren tijekom ispumpavanja, kada se cjevovod rashladnog sredstva ukloni zrak ¢e se
usisati i u krugu rashladnog sredstva nastat ¢e neuobi€ajeno veliki tlak, $to moze dovesti do oStecenja opreme, pa ¢ak i ozljede.

» Obavezno uzemljite klima uredaj. 9
Ne uzemljujte jedinicu na komunalnu cijev, gromobran ili uzemljenje telefonske Zice. Nepropisno uzemljenje moze dovesti do
strujnog udara.

» Obavezno instalirajte prekida¢ dozemnog spoja.
Ako ne instalirate prekida¢ dozemnog spoja, moze do¢i do strujnog udara ili pozara.
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Mjere opreza

/\ OPREZ

* Nemoijte instalirati klima uredaj na bilo koje mjesto gdje postoji opasnost istjecanja zapaljivog plina. ®
U slucaju istjecanja plina, nakupljanje plina u blizini klima uredaja moze dovesti do izbijanja pozZara.

» Samo kvalificirane osobe smiju rukovati rashladnim sredstvom, puniti ga, prazniti i odlagati na otpad.

« Slijedeci upute iz ovog priru€nika za postavljanje postavite cijevi za odvod kako biste osigurali pravilnu odvodnju
i izolirajte cijevi kako biste sprijecili kondenzaciju.
Nepravilno postavljeni cjevovod za praznjenje moze prouzrociti istjecanje vode u prostoriji i oSte¢enje imovine.

* Pritegnite holender maticu na propisani nacin, npr. momentnim klju¢em.
Stegnete li holender maticu previse, nakon duze upotrebe moze napuknuti i prouzrociti istiecanje rashladnog sredstva.

» Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane stru¢njaka ili obu¢enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

» Razina tlaka zvuka niza je od 70 dB (A).

NO002
|
P rl bor Unutarnja jedinica JEC) @)
(A) Plota za ugradnju Titan apatit fotokataliticki filtar (©) Bezieni daljinski
. za prociS¢avanje zraka 1 upravljac
S— [Z Antibakterijski filtar od Gestica
2l LIS 1 srebra (Ag-ionski filtar) 1
] ;
(D) Drzat daljinskog (E) Suha baterija AAA. LR03 (F) Vijak za uévricivanje unutarnje
upravljaca (alkalna) jedinice (M4 x 12L)
1 2 2
2
(G) Poklopac vijka (H) Prirugnik za @) Priruénik za
rukovanje postavljanje
2 1 1
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Odabir mjesta za postavljanje

Prije nego odaberete mjesto za postavljanje pribavite korisnicki priru¢nik.

1. Unutarnja jedinica

Unutarnju jedinicu treba postaviti na mjesto:
1) koje udovoljava ogranienjima ugradnje navedenima u nacrtima za postavljanje unutarnje jedinice,
2) na kojem su osigurani prohodni vodovi za ulaz i izlaz zraka,
3) na kojem jedinica nije izlozena izravnoj suncevoj svjetlosti,
4) na kojem je jedinica smjeStena podalje od izvora topline ili pare,
5) na kojem ne postoji izvor pare od strojnog ulja (ona moze skratiti vijek trajanja unutarnje jedinice),
6) u prostoriji u kojoj je osigurano strujanje (toplog) zraka,
7) na kojem se jedinica nalazi podalje od elektronskih izvora paljenja, primjerice fluorescentnih lampi (inverterskih ili
s brzim startom) jer one mogu smanijiti podrucje djelovanja daljinskog upravljaca,
8) na kojem je jedinica najmanje udaljena od televizijskog ili radio prijamnika najmanje 1 m (prijamnik moze uzrokovati
smetnje slike ili zvuka),
9) koje osigurava preporucenu visinu za ugradnju (1,8m),
10) na kojem se ne nalazi oprema za pranje rublja/praonice,
11) uredaj ¢e se pohraniti na takav nacin da se sprijeci javljanje bilo kakvih mehanickih ostec¢enja.

2. Beziéni daljinski upravljaé

Ukljugite fluorescentna svjetla u prostoriji, ako ih ima, i pronadite mjesto na kojem unutarnja jedinica ispravno hvata signale
daljinskog upravljaca (u krugu od 6 m).
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Nacrti za postavljanje unutarnje

jedinice

Plo¢u za ugradnju treba
postaviti na zidu koji moze \ .
podnijeti tezinu unutarnje Vijci

M Kako pricvrstiti unutarnju jedinicu
Hvataljke donjeg okvira objesite
na plo¢u za ugradnju.

Ako se hvataljke tesSko kvace,
skinite prednju reSetku.

Prednja reSetka

il @Ploéa za
N ugradnju
A\ gradnj

Doniji okvir

Stezaljka

Gornja prednja plo¢a

jedinice.

(lokalna nabava: M4 x 25L)

@Poklopac vijka

Vijci (M4 x 16L)

* Prilikom skidanja prednje reSetke

postujte upute pod naslovom "Uklanjanje

i postavljanje prednje resetke" na stranici 4.

30 mm ili vise
od stropa

50 mm ili vise

od zidova
(s obje strane)

Filtri zraka

Sk

m Titan apatit fotokataliticki filtar

za proci§¢avanje zraka
m Antibakterijski filtar od estica
srebra (Ag-ionski filtar)

Okuvir filtra

=S
N .
%—l\ @ii
Hvataljka ~ Jezicac

i

Filtar zraka

Senzor INTELIGENTNO OKO

Kitom zatvorite
preostali dio
otvora za cijev.

Senzor INTELIGENTNO OKO

500 mm ili vise

Donja prednja plo¢a

Odsijecite cijev za toplinsku
izolaciju na odgovaraju¢u
duljinu i omotajte je trakom
pazec¢i da na liniji rezanja
izolacijske cijevi nema otvora.

Uvjerite se da nema prepreka unutar
udaljenosti od 500 mm od prijamnika
signala.

Takve prepreke, ako postoje, mogu
nepovoljno utjecati na performanse prijma
signala prijamnika te se udaljenost prijma
moze smanjiti.

— Servisni poklopac
Servisni poklopac moze se uklanjati.

ENacin otvaranja D
1) Uklonite vijke poklopca za servisiranje.

2) Dijagonalno povucite poklopac ol
pretinca za servisiranje prema dolje
u smijeru strelice.

3) Povucite prema dolje.

a0

daljinskog upravljaca

(lokalna nabava: M3 x 20L)

Izolacijsku cijev
omotajte trakom
od vrha do dna.

(©Bezigni daljinski upravijac

Prije pri¢vr§¢ivanja
drzaca daljinskog
upravljaca na zid
uvjerite se da
unutarnja jedinica
pravilno prima
kontrolne signale.

Vijci za pri¢vrSéivanje drzaca

T— @ Drzat daljinskog

upravljaca

/\ OPREZ

* Ne udarajte i ne pritiS¢ite senzor INTELIGENTNOG OKA. Mozete ga oStetiti.
* Ne stavljajte velike predmete blizu senzora. Uredaje za grijanje ili ovlazivace drzite izvan podrucja pokrivenih senzorima.
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Savijeti prilikom postavljanja

1. Uklanjanje i postavljanje gornje prednje plo¢e

m Nacin uklanjanja
1) Otvorite gornju prednju plocu.

2) Gurnite zatvarace prednje ploce na straznjoj strani prednje plo¢e prema gore kako biste ih otpustili (na lijevoj i desnoj strani).
3) Uklonite drzace plocCe iz otvora za drzaCe na obje strane te odvojite gornju prednju plocu.

(Strainja strana gornje prednje ploce \>‘/ i

Drza¢ prednje ploce

——

—
S 3-2) Povucite
M= \

Otvor za drzat 3-1) Gurnite N\
|\ J

m Nacin postavljanja

1) Gurnite zatvarace prednje plo€e na straZnjoj strani prednje ploce prema gore kako
biste ih otpustili (na lijevoj i desnoj strani).

2) Umetnite drzace ploce u otvore za drzace na obje strane gornje prednje ploce.

3) Gurnite zatvarace prednje plo¢e na svakoj strani prema dolje kako biste ih pri¢vrstili.

4) Zatvorite prednju plocu.

5) NE priti§¢ite prednju plo¢u da biste je zatvorili.

6) Ukljucite jedinicu daljinskim upravljacéem. Pricekajte da se plo¢e potpuno otvore.
Zatim iskljucite jedinicu daljinskim upravljaéem.

7) Kada se prednje ploce potpuno zatvore, lagano pritisnite gornju prednju plo¢u
kako bi se zakvacila na svoje mjesto.

2. Uklanjanje i postavljanje prednje resetke

¢ Nacin uklanjanja
1) Uklonite gornju prednju plo€u i filtre zraka.
2) Uklonite poklopac za servisiranje. (Pogledajte nacin otvaranja na stranici 3.)
3) Odspojite ozienja sa stezaljke zice te odvojite ozi¢enja od prikljucaka.
4) Gurajte donju prednju plo¢u dok se ne zaustavi.
5) Uklonite zaklopku (veliku).

6) Otvorite 2 poklopca vijka i uklonite 4 vijka s prednje reSetke.
(Poklopci vijka nisu tvornicki postavljeni.)

— Poklopac vijka
*Nacin otvaranja

@ 7 Upotrijebite dugi ravni predmet
Donja strana ‘% poput ravnala i omotajte ga
v

tkaninom kako ne biste ostetili

uredaj.
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Stezaljka Zice

Prikljucci

Gornja prednja plo¢a ne moze se
otvoriti viSe nego $to je prikazano
na slici. Ne pokuSavajte je silom
otvoriti viSe od prikazanog
polozaja.

ISKLJUCENO




Savjeti prilikom postavljanja

7) Nosite zastitne rukavice i umetnite obje ruke pod
prednju reSetku kao $to je prikazano na slici.

8) Uklonite prednju reSetku s 3 gornje kuke
povlaenjem gornje strane prednje reSetke,
zatim povucite prednju reSetku prema sebi drzeci
oba kraja reSetke te odvojite prednju resetku.

* Ako je reSetku tesko ukloniti, umetnite dugi
ravni predmet* kroz otvor na bo¢noj plo¢i kao
Sto je prikazano na slici te ga gurnite prema
unutra kako biste otkvacili kuke (3 kuke nalaze
se i na desnoj i na lijevoj strani) te jednostavno
uklonili reSetku.

* Poput ravnala omotanog tkaninom

Bocne kuke

Gornje kuke

/\ OPREZ

Obvezno nosite zastitne rukavice.

¢ Nacin postavljanja

1) Postavite prednju reSetku i sigurno pri€vrstite gornje kuke (na 3 mjesta) te kuke na desnoj i lijevoj strani (po 3 kuke na

svakoj strani).
2) Postavite 4 vijka prednje reSetke te zatvorite 2 poklopca vijka.
3) Postavite zaklopku (veliku).
4) Spustite donju prednju plo€u u izvorni polozaj.
5) Postavite ozi¢enja na 2 prikljucka te ih pri¢vrstite s pomocu stezaljke Zice.
6) Ugradite filtar zraka i zatim postavite gornju prednju plocu.

3. Kako postaviti razli¢ite adrese

Kada su u jednoj prostoriji ugradene dvije
unutarnje jedinice, daljinski upravlja¢i se mogu
podesiti za dvije razliCite adrese.
1) Uklonite gornju prednju plocu i prednju
reSetku. (4 vijka)
2) Presijecite spojni kabel za adrese (JA)
na tiskanoj plocici.
3) Presijecite spojni kabel za adrese (J4)
u daljinskom upravljacu.
» Pripazite da ne presijecete spojni

[Unutarnja jedinica]
Senzor INTELIGENTNO OKO

- | ADDRESS: JA
EXIST: 1

kabel (J8).

4. Kod prikljuéivanja na
sustav visoke dostupnosti

[Daljinski upravljac]

Spojni kabel
2 o

(J8) (J4)

ADDRESS

EXIST |

1
Cut |2

(zi€ani daljinski upravlja¢, centralni daljinski upravljac itd.)

* Nacin uklanjanja pokrova elektricnog
ozi¢enja metalne ploce
1) Uklonite gornju prednju ploc¢u i prednju
reSetku. (4 vijka)
2) Uklonite kutiju s elektri¢nim ozi¢enjem.
(1 vijak)
3) Uklonite 4 jezi¢ca i zatim uklonite pokrov
elektricnog ozi¢enja metalne ploce (A).
4) Povucite prema dolje kuku na pokrovu
elektriénog ozic¢enja metalne ploce (B) &
i uklonite jedan jezi€ac. &
5) Uklonite 2 jezi¢ca na gornjem dijelu Vijak
i zatim uklonite pokrov elektri¢nog
ozi¢enja metalne ploce (B).

Pokrov elektricnog
ozi¢enja metalne
ploce (A)

N
V Pokrov elektricnog
/ ozi¢enja metalne
ploce (B)

[Sa straznje strane]
Jedan jezi¢ac

N =
NG

Povucite prema dolje
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Savijeti prilikom postavljanja

* Nacin spajanja prikljuénog kabela
1) Odspojite tvorni¢ki postavljeni priklju¢ak s dijela S21.
2) Povezite ozienje u svezanj kao $to je prikazano na slici kako uklonjeni
priklju€ak ne bi doticao tiskanu plocicu.

3) Spojite prikljuéni kabel na priklju¢ak S21 i izvucite ozi¢enje Prikijucak sustava
kroz izrezani dio prikazan na slici. visoke dostupnosti (S21)
4) Provucite ozi€enje kako je prikazano na slici.

* Nacin pri¢vrsc¢ivanja pokrova elektricnog ozi¢enja
metalne ploce

1) Zakvacite gornji dio pokrova elektricnog ozi¢enja
metalne ploce (B) na 2 jezicca.

2) Pritisnite kuku na donjem dijelu kako biste zakvacili jedan
jezi€ac te postavite pokrov elektricnog ozi€enja metalne
ploce (B).

3) Umetnite prikljucak u otvor te zakvacite i postavite pokrov
elektriénog ozic¢enja metalne ploce (A) na 4 jezi¢ca.

Pokrov elektriénog ozicenja
metalne ploce (B)

Pokrov elektricnog
ozi¢enja metalne
ploce (A)

Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo

SR =T [ B e (I Tee11 ), postavite prema uputama u priru€niku za postavljanje prilozenom uz Multi
vanjsku jedinicu.

1. Prosirivanje otvora cijevi
.. Lo ; . L. (Rezite to€no pod
1) Odrezite kraj cijevi s pomoc¢u rezaca cijevi. pravim kutovima.) UKlonite srhove.
2) Uklonite srh s povr§inom za rezanje okrenutom prema Prosirivanje
dolje tako da strugotine ne udu u cijev. Postavite to¢no na dolje oznaceno mjesto.
3) Postavite holender maticu na cijev. Alat za progirenje - e
. N YA ciievi za RA10A i R32 Uobicajeni alat za proSirivanje cijevi
4) Prosirite cijev. — !
s v, . . . Tio sa spoikom Tip sa spojkom | Tip s krilatom maticom
5) Provijerite je li proSirenje pravilno napravljeno. | p sa spoj (Svrsti tip) (tip Imperial)
Kalup | AT 0-0,5mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Provjera

ZavrSetak cijevi mora
biti proSiren ujednac¢eno
i tvoriti savr&eni krug.

Unutarnja povrsina
proSirenja mora biti
besprijekorna.

Obavezno postavite
holender maticu.

/\ UPOZORENJE

» Ne nanosite mineralno ulje na prosireni dio.

« Sprijecite ulaz mineralnog ulja u sustav jer biste time skratili radni vijek jedinica.

» Nikada je upotrebljavajte rabljene cijevi. Upotrebljavajte samo dijelove isporu¢ene uz jedinicu.

» Nikada nemoijte instalirati suSilo na ovu jedinicu R32 kako biste osigurali navedeni vijek trajanja.
» Materijal za suSenje moZe se otopiti i oStetiti sustav.

» Nepotpuno prosirivanje mozZe prouzroditi istjecanje rashladnog plina.
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Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo

2. Cjevovod rashladnog sredstva

/\ OPREZ
* Upotrijebite holender maticu koja je privr§éena na glavnu jedinicu. (Tako ¢ete sprijeciti pucanje holender matice zbog
istroSenosti.)

 Za spre€avanje istjecanja plina nanesite rashladno ulje samo na unutarnju povrsinu matice. (Upotrijebite rashladno ulje za R32
iliR410A.)

» Holender matice pritezite momentnim kljuc¢evima kako ih ne biste oStetili i kako biste sprijecili istjecanje plina.

Poravnajte srediSta obiju holender matica i zakrenite ih rukom 3 ili 4 puta. Zatim ih do kraja pritegnite momentnim kljucevima.
[Nanesite ulje] [Pritegnite]

Nanesite rashladno
ulje na unutarnju
povrsinu proSirenja.

Momentni klju¢

Rashladno ulje ne nanosite
na vanjsku povrsinu.

Holender matica

Rashladno ulje ne nanosite na
holender maticu kako maticu ne
biste pritegnuli prevelikom silom.

Holender matica

Moment pritezanja holender matice
Strana plina Strana tekucine
3/8 inca 1/2 in¢a 1/4 in¢a
32,7-39,9 Nem 49,5-60,3 N°m 14,2-17,2 Nem
(330-407 kgfecm) (505-615 kgfecm) (144-175 kgfecm)
2-1. Mjere opreza pri rukovanju cijevima
. Lo v RN Obavezno stavite Zid
1) Zastitite otvor cijevi od praSine i vlage. E poklopac.

I 1
i

2) Cijevi savijajte Sto je manje moguce. Za savijanje upotrijebite alat za
savijanje cijevi. Ako nema poklopca
2 za prosirenje, otvor
prosirenja zatvorite ﬁ:
liepljivom trakom kako
u njega ne bi usla
prljavstina ili voda.

2-2. Odabir materijala od bakra i materijala za toplinsku izolaciju
Prilikom upotrebe cijevi i priklju¢aka kupljenih u trgovini pridrzavajte se sljedec¢ih
smjernica:

1) Izolacijski materijal: polietilenska pjena
Stopa prijenosa topline: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do 0,045 kcal/mh°C)
Temperatura povrsine cijevi rashladnog plina moze se popeti do najvise 110°C.
Odaberite materijale za toplinsku izolaciju koji podnose tu temperaturu.

Zicenje izmedu unutarnje i vanjske jedinice

Cijev za plin

:35:53'5

o

<
Izolacija cijevi ‘

Cijev za tekuc¢inu

Izolacija cijevi
za plin za tekucinu
. \ . - . . Zavrsna traka Crijevo za praznjenje
2) Obavezno izolirajte sve cjevovode (za plin i tekucinu) i to prema dolje ! praznien)
navedenim dimenzijama.
Strana plina Strana tekucine Toplinska izolacija plinske cijevi T(?.pllpska 'ZOI?.CUa
cijevi za tekucinu
Klasa 25/35 Klasa 50 ) ) Klasa 25/35 Klasa 50 )
- - - - Vanj. prom;. - - Unut. prom;.
Vanj. promj. Vanj. promj. 6.4 mm Unut. prom;. Unut. prom;. 8-10 mm
9,5 mm 12,7 mm ’ 12-15 mm 14-16 mm
Najmaniji polumjer presavijanja Debljina 10 mm min.
30mmilivise | 40mmilivise | 30 mmiilivise
Debljina 0,8 mm (C1220T-O)

3) Za cijevi rashladnog plina i tekucine upotrijebite razli¢itu toplinsku izolaciju.
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Postavljanje unutarnje jedinice

1. Postavljanje plo¢e za ugradnju

Plo€u za ugradnju treba postaviti na zidu koji moze podnijeti teZinu unutarnje jedinice.

1) Plocu za ugradnju privremeno priévrstite na zid, provjerite je li plo¢a potpuno u ravnini i oznacite mjesta na kojima cete

izbusiti rupe u zidu.
2) Plo€u vijcima uévrstite na zid.

Preporué¢ena mjesta i dimenzije retencije plo¢e za ugradnju

t Preporuc¢ena mjesta retencije
plo¢e za ugradnju (ukupno 5 mjesta)

(\./.eli(:ina Zavr$etak cijevi  ZavrSetak
vijka: M10) za tekuéinu plinske cijevi (veligina vijka: M10)

124 203 | 200
=)
o ;@;ﬁo == 5
Primijenite mjernu @ \
traku kako je prikazano.
e}

Kraj mjerne trake

i
!
postavite na v. ! < — Cf\w
? i T TN

303

S yes

Polozaj crijeva
za praznjenje

998 /

Ovdje Cuvaijte izrezani Proboj kroz zid @65

dio jedinice za cjevovod Libelu postavite na
poviSenu oznaku.

2. Busenje rupa u zidu i podzbukno postavljanje cijevi

* Na armiranim zidovima s metalnim okvirima ili plo€ama, svakako

rabite podzbukno postavljanje cijevi i poklopac zidnog otvora na Unutra <——s- Vani

ulaznom otvoru kako biste sprijecili pregrijavanje, strujne udare ili
poiar Podzbukna cijev /
’ (lokalna nabava) \{

» Gipsom zatvorite otvore oko cijevi kako biste sprijecili curenje vode.
1) U zidu izbusite rupu od 65 mm, s vanjskim nagibom prema dolje.

jedinica: mm

Gipsanje ili kitanje
(lokalna nabava)

@65
2) U otvor umetnite cijev. P
- . : Poklopac otvora u zidu E \
3) Na cijev postavite poklopac zidnog otvora. (lokalna nabava) %
4) Nakon postavljanja cjevovoda rashladnog sustava, Zica i Podzbukna cijev

cjevovoda za praznjenje, kitom zatvorite preostali dio otvora.

3. Ozicenje izmedu unutarnje i vanjske

jedinice
1) Uklonite gornju prednju plo¢u i zatim poklopac za Ovdje objesite kuku
servisiranje. za unutarnju jedinicu.

2) Kroz ulazni otvor na zidu, spojite zicu koja medusobno
povezuije jedinice s vanjske jedinice na straznju stranu

(lokalna nabava)

@Ploéa za ugradnju

unutarnje jedinice. Povucite ih s prednje strane. Krajeve
Zica zavrnite prema gore kako vam ne bi smetale

u daljnjem radu. (Ako je najprije trebalo skinuti izolaciju
sa tih Zica, te zavrSetke omotaijte ljepljivom trakom.)

3) Pritisnite doniji dio okvira unutarnje jedinice s obje ruke

kako biste ga postavili na kuke na ploci za ugradnju. Kada unaprijed skidate izolaciju sa .

Pazite da Zice ne dotiu rub unutarnje jedinice. zavr3etaka Zice u unutamjoj jedinici, Zica unutar
zavrSetke omotajte rakom za izolaciju jedinice
kako biste Zicu mogli lakSe provlaciti.

mHrvatski



Postavljanje unutarnje jedinice

4,
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Postavljanje cijevi, crijeva i ozi¢enja

» Preporuceni nacin postavljanja je priklju€ivanje cijevi na straznjoj strani. - _

+ Kod prikljuéivanja cijevi na donjoj ili boénoj strani pogledajte odjeljak S!J:V '352[?:16”02, :';i‘islt,‘éa l'_,°g;°f’;ﬁom
"5. Cijevi na donjoj ili boénoj strani" na stranici 10. Jev povesre =4 jepavom i

4-1. Cijevi na straznjoj desnoj strani

1) Crijevo za praznjenje pri¢vrstite na donji dio cijevi rashladnog
sustava ljepljivom trakom.

2) Zicu za medusobno povezivanje jedinica, cijevi rashladnog sustava
i ispusno crijevo zajedno omotajte trakom za izolaciju.

Otvor za cijev Otvor za cijev
desno straga lijevo straga

3) Provucite zicu za medusobno povezivanje jedinica, ispusno crijevo
i rashladne cijevi kroz otvor u zidu i zatim unutarnju jedinicu namjestite na kuke

na plo€i za ugradnju prate¢i oznake A na vrhu unutarnje jedinice.

@Ploéa za ugradnju

4-2. Cijevi na straznjoj lijevoj strani A=t

Kako zamijeniti ¢ep i crijevo za odvod kondenzata

Zamjena s lijeve strane Polozaj dodatka za crijevo za praznjenje
1) Skinite vijak za uc':vré(:ivanje izolacije na desnoj Crijevo za odvod kondenzata nalazi se na straznjoj strani jedinice.
strani i izvadite crijevo za odvod kondenzata.
2) lzvadite Cep s lijeve strane i pri¢vrstite ga na

3) Umetnite crijevo za odvod kondenzata i stegnite . o
S o . L I Prednja strana jedinice
ga prilozenim vijkom za ucvrsc¢ivanje izolacije.

Ako ga ne stegnete moZze doéi do istjecanja Dodatak na lijevoj strani Dodat_avk na desnoj strani
vode (tvornicke postavke)

’

Vijak za uévrséivanje

Viek 2 \
izolacije [ / \r’x,\#
[
Crijevo za praznjenje 7/ /

Kako namjestiti Cep za praznjenje

Vijak za uévrs¢ivanje
L izolacije

\Crijevo za praznjenje

1) Zamijenite Cep i ispusno crijevo.

2) Crijevo za praznjenje pricvrstite na donji dio cijevi Ko Uiie za podmazivanie (rashiadno uije) ne
rashladnog sustava ljepljivom trakom. fﬂg‘\ag nanosite na &ep za praznjenje kada ga

postavljate.
X3 Nano$enjem ulja za podmazivanje na
k Cep za praznjenje smanjuje se ucinak
Cepa i moze dodi do njegova propustanja.
Umetnite Sesterokutni klju¢ (4 mm).

3) Provijerite jeste li crijevo za praznjenje spoijili na otvor

za praznjenje na kojem se nalazi Cep. =~

4) Cijev rashladnog sustava provedite po putu ozna¢enom na plo¢i za ugradnju.

5) Provucite ispusno crijevo i rashladne cijevi kroz otvor u zidu i zatim unutarnju jedinicu namjestite na kuke na ploci za
ugradnju pratec¢i oznake A na vrhu unutarnje jedinice.

6) Umetnite Zicu za medusobno povezivanje.

7) Spojite cijevi za medusobno povezivanje
jedinica.

8) Cijevi rashladnog sustava i ispusno crijevo
zajedno omotajte trakom za izolaciju kako je

prikazano na slici desno (ako je ispusno crijevo /
postavljeno sa strainje strane unutarnje Otvor zakitajte ili Traku za izolaciju omotajte oko savijenog

Lo zagipsaijte. Povezite dijela rashladne cijevi.
Jed'n'ce)' liepljivom Svakim omotajem pokrijte najmanje pola
viniinom Sirine trake.
trakom.
mHrvatski



Postavljanje unutarnje jedinice

9) Pazeci da se zica za medusobno povezivanje jedinica ne zahvati u
unutarnju jedinicu, donji rub unutarnje jedinice pritiS¢ite s obje ruke Zlga unutar/
jedinice

sve dok se ne ¢vrsto ne uhvati na kuke na ploci za ugradnju. \@Ploca Ja

Crijevo za
ugradnju

Unutarnju jedinicu vijcima (M4 x 12L) priCvrstite na ploCu za praznjenje

ugradnju. ///cﬁjD
Q

Z
%\ Cijevi rashladnog

7 sredstva
R
—
W&\@Vijak za udvrscivanje unutarnje
Doniji okvir jedinice (M4 x 12L) (2 mjesta)
4-3. Podzbukno postavljene cijevi < Unutarmii zid
Sliiedit t Lo traznioi li i strani Crijevo za odvod E/
qle ite upu evzg cqew na s.raszOJ |ng0] S ra.nl. kondenzata umetnite
Crijevo za praznjenje umetnite do dubine s koje ga se do dubine s koje ga N
neée modi izvudi iz cijevi za praZnjenje. se nece moci izvuci N i Snieni
) p jenj iz Gijevi za odvod ﬁiovgs § Crijevo za praznjenje
kondenzata. Cijev za odvod
Vanjski zid— N kondenzata od
@30 ili vige vinil klorida

5. Cijevi na donjoj ili bo€noj strani

Bocna ploc¢a (strana jedinice)

Strana prednje reSetke

Na slici je prikazan slucaj kada se cjevovod /
postavlja odozdo s lijeve strane. B

Bocna plo¢a NS
(strana prednje Na slici je prikazan slu¢aj kada se cjevovod
reSetke) postavlja bo¢no s lijeve strane.

1) Odrezite poklopac otvora za cijev s pomoc¢u male pile.
+ Za cijevi na donjoj strani: na donjem dijelu prednje reSetke
+ Za cijevi na bo€noj strani: na bo¢noj plo€i (na strani prednje reSetke i strani jedinice)
Ostricu male pile umetnite u utor i odrezite poklopac otvora za cijev duz neujednacene povrSine u unutrasnjosti.

2) Nakon §to ste odrezali poklopac otvor obradite brusnim papirom.
Obruce oko odrezanog dijela uklonite polukruznom turpijom.

3) Zicu za medusobno povezivanje jedinica, cijevi rashladnog sustava i ispusno crijevo zajedno omotajte trakom za izolaciju.
Zatim umetnite ispusno crijevo i cijevi rashladnog sustava u otvor u zidu nakon $to ste ih umetnuli u izradeni otvor za cijevi.

Cijev rashladnog sredstva i odvodnu
cijev povezite zajedno ljepljivom trakom.

([nma——

Otvor za cijev Otvor za cijev
dolje desno dolje lijevo

Otvor za cijev
bocno lijevo

Otvor za cijev
bo¢no desno

NAPOMENA
» Pazite da strugotine ne dospiju u pogonski dio kraka.
» Pazite da ne izlazete pritisku donju prednju plocu.

mHrvatski 11



Postavljanje unutarnje jedinice

6. Ozigenje
N . ; bostavite prema uputama u priruéniku za postavljanje prilozenom uz
Multi vanjsku jedinicu.
1) Skinite izolaciju na krajevima Zica (15 mm).
2) Boje Zica uparite s brojevima terminala na rednoj stezaljki unutarnje jedinice i Zice na odgovarajuéim terminalima &vrsto
stegnite.
3) Uzemljenje spojite na odgovarajuée terminale.
4) Povucite Zice kako biste provjerili jesu li sigurno zabravljene, zatim ih pridrzite spojnicom.
5) U sluéaju priklju€ivanja na sustav prilagodnika, provedite kabel daljinskog upravlja¢a i pri¢vrstite prikljucak S21.
6) Zice oblikujte tako da poklopac za servisiranje dobro prianja kada ga zatvorite.

- Cursto fiksirajte Zice Vaniska
Redna stezaljka vijcima priklju¢aka. ) d'J >
RARE /Kutija s elektriénim komponentama Jedinica
| = - — 4-7ilni vod za povezivanje 1238]558]
1 2®3 © folele}e] |[o]e)
H‘ H ;H ‘ Z|ckeI polozv|te ttako_d: servisni jedinica 1,5 mm? ili vise
poklopac évrsto sjedne. HO5RN S L
= \?"_J Dobro udvrstite zadrza¢ - [ia
| 25| ozigenja kako zice ne bi bile Unutarnja |03
/ izloZzene vanjskim udarcima. jedinica |54 A
Zadrzag oziCenja Cvrsto fiksirajte Zice
Upotrijebite propisani tip Zice. vijcima priklju¢aka.

/\ OPREZ

Prilikom spajanja priklju¢nih Zica na rednu stezaljku uz pomo¢ jednozilnih Zica,
obavezno ih isprepletite. A -
Nepravilno postavljanje moZe dovesti do pregrijavanja i poZara. @Lﬁ-ﬁ@ H || CI

<Dobro> <Pogresno>

/\ UPOZORENJE

* Ne upotrebljavajte obloZene Zice, produzne kabele ili zvjezdaste prikljuc¢ke zato $to mogu dovesti do pregrijavanja, strujnog
udara ili pozara.

» U uredaj ne postavljajte elektri¢ne dijelove kupljene u trgovini. (Na rednim stezaljkama nemojte razvoditi snagu odvodne
crpke i sl.) To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

* Ne priklju€ujte unutarnju jedinicu na glavno napajanje. Prikljucite je samo na vanjsku jedinicu ili moZe doci do strujnog udara
ili pozara.

Elektricka shema

o™ : Prikljuéna stezaljka - :  Povezivanje
: Priklju¢ak NN : Vanjsko ozZienje
BLK : Cma ORG :  Narancasta
BLU : Plava RED : Crvena
BRN :  Smeda WHT :  Bijela
GRN . Zelena YLW . Zuta
PNK :  Ruzicasta
Napomene : Uvjete napajanja provjerite na nazivnoj plogici.
INDOOR Unutarnja
OUTDOOR Vanjska
TRANSMISSION CIRCUIT Krug prijenosa
INTELLIGENT EYE SENSOR Senzor Inteligentno oko
WIRELESS REMOTE CONTROLLER Bezi¢ni daljinski upravlja¢
SIGNAL RECEIVER Prijamnik signala
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Postavljanje unutarnje jedinice

Tablica dijelova u shemi ozi¢enja

A1P~A3P .....ccc.c... Tiskana plocica OPREZ
BZ ..o Zujalica Imajte na umu da ¢e se postupak automatski ponovo zapoceti
FGooooo Okvir uzemljenja ako se glavno napajanje iskljuci i potom ponovo ukljuci.
FU1, FU2 oo Osigurag VISOKI NAPON - prije obavljanja popravaka provijerite je
HAP, H2P oo Pilot svjetlo li kondenzator potpuno prazan.
MAF o Motor ventilatora Postoji opasnost od kvara ili curenja vode!
M1S, M2S, M3S..... Motor preklopnog krilca Unutrasnjost klima-uredaja nemojte prati sami.
M1 Kora¢ni motor
RAT, R2T....ceeis Termistor
S$25~S200.............. Prikljuénica
S1C.ciieee Grani¢na sklopka
SIW i Prekidac rada
XIM e, Redna stezaljka
(€ Zastitno uzemljenje
7 ] |Spusne Clj evi Crijevo za praznjenje treba biti

nagnuto prema dolje.

1) Crijevo za praznjenje prikljuCite kako je opisano s desne strane. Nisu dopusteni sifoni koji

zadrzavaju kondenzat.

Zavrsetak crijeva nemojte
stavljati u vodu.

2) Uklonite gornju prednju plocu i filtre zraka. (Postupak uklanjanja potrazite
na 4. stranici.)
Ulijte malo vode u posudu za praznjenje kako biste provijerili istje€e li voda
neometano.

3) Kada treba produziti ispusno crijevo, upotrijebite produzno crijevo
unutarnjeg promjera 16 mm. }(c:jrjndgenzata iz unutarnje §
Ne zaboravite toplinski izolirati unutrasnjost produznog crijeva. Jedinice m:‘

" - Produzno crijevo
Crijevo za praznjenje ~ ® za praznjenje

A\
(

Cijev za toplinsku izolaciju (lokalna nabava)
4) Ako krutu PVC cijev (nazivnog promjera 13 mm)

spajate izravno na crijevo za praznjenje

priklju¢eno na unutarnju jedinicu podzbuknim m —> O:) —> @

cjevovodom, za spoj upotrijebite odvod koji se

@18

mozZe nabaviti u trgovinama (nazivnoj promjera Crijevo za odvod Komercijalno dostupni Komercijalno dostupna
13 kondenzata isporu¢eno priklju¢ak za praznjenje kruta PVC cijev
mm). s unutarnjom jedinicom (nazivni promjer 13 mm) (nazivni promjer 13 mm)
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Probni rad i testiranje

1. Probniradi testiranje

1-1 Izmjerite napon napajanja i uvjerite se da je unutar propisanog raspona.

1-2 Probni rad treba provesti u nacinu hladenja ili grijanja.

U nacinu hladenja odaberite najnizu programabilnu temperaturu, a u grijanju najvisu.

1) Ovisno o temperaturi u prostoriji, probni rad moze biti onemogucen u bilo kojem nacinu rada.
Za probni rad primijenite daljinski upravlja¢ na nacin opisan u nastavku.

Ukljucivanje probnog rada pomocu daljinskog upravlja¢a

2) Istodobno pritisnite tipke "TEMP" i "MODE".
3) Pritisnite "TEMP" i odaberite "77".
4) Pritisnite "MODE".

pritisnite tipku "UKLJUCENO/ISKLJUCENQ".

1) Pritisnite tipku "UKLJUCENO/ISKLJUCENO" kako biste ukljugili sustav.

5) Probni rad zavrsit ¢e nakon otprilike 30 minuta i tada se ukljuéuje normalan nacin rada. Za izlaz iz probnog rada

2) Po dovrsetku probnog rada postavite uobi¢ajenu temperaturu (26°C do 28°C za hladenje, 20°C do 24°C za grijanje).
3) Kao zastitnu mjeru sustav onemogucuje ponovni pocetak rada 3 minute nakon iskljucivanja.

1-3 Obavite probni rad u skladu s priru€nikom za upotrebu kako biste provijerili rade li sve funkcije i dijelovi

ispravno, kao npr. pomicanje reSetki za strujanje zraka.

+ U stanju mirovanja klima uredaj tro$i malu koli€inu elektricne energije. Ako ga necéete upotrebljavati neko vrijeme

nakon postavljanja, isklju€ite osigura¢ kako biste sprijecili nepotrebno troSenje elektricne energije.

» Ako se osigurag aktivira kako bi prekinuo napajanje klima uredaja, sustav ¢e nastaviti s radom kada se osigura¢
ponovo otvori. Radit ¢e u onom nadinu u kojem je doSlo do prekida.

2. Stavke testiranja

Stavke testiranja Simptom Provjera
Unutarnja i vanjska jedinica pravilno su postavljene na ¢vrstoj podlozi. Pad, vibracije, buka
Rashladni plin ne istjece. Nglponuna funkcija hladenja/
grijanja
Cijevi rashladnog plina i tekucine te produzetak unutarnjeg crijeva za . .
. o Istiecanje vode
praznjenje toplinski su izolirane.
Linija za odvod pravilno je postavljena. Istiecanje vode
Sustav je pravilno uzemljen. Izboj struje
wix Co T . - Ne radi ili je doSlo do
Za oZi€enje izmedu jedinica upotrijebljene su propisane Zice. S - .
osteéenja pregrijavanjem
Ulaz i izlaz zraka iz unutarnje ili vanjske jedinice obavlja se neometano. Nepotpuna funkcija hladenja/
Zaporni ventili su otvoreni. grijanja
Unutarnja jedinica pravilno reagira na naredbe daljinskog upravljaca. Ne radi
14 mHrvatski
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R32 Split Series
CINVERTER >

Modeli

ARXM25M2V1B RXJ20M2V1B

ARXM35M2V1B RXJ25M2V1B

ARXP20K3V1B RXJ35M2V1B

ARXP25K3V1iB RXM20M2v1B

ARXP35K3V1iB RXM25M2V1B
RXM35M2V1B
RXP20K3V1B
RXP25K3V1B
RXP35K3V1B
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Mjere opreza

Pru? ru.kova.njajedlnlcom paZIJ'VO. - Ovaj uredaj napunjen je sredstvom R32.
procitajte mjere opreza u ovom priru¢niku.

» Ovdje opisane mjere opreza klasificirane su kao UPOZORENJE i OPREZ. Obje vrste sadrZe vazne sigurnosne
informacije. Obavezno se pridrzavajte svih mjera opreza, bez iznimke.
* Znac¢enja napomena UPOZORENJE i OPREZ

A UPOZORENUJE...... Nepridrzavanje ovih uputa moze dovesti do ozljeda ili smrtnog slucaja.

A OPREZ................... Nepridrzavanje ovih uputa moze dovesti do oSte¢enja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne
ovisno o okolnostima.

» Sigurnosne oznake prikazane u ovom priruéniku imaju sljedec¢a znacenja:

0 Obavezno slijedite upute. 9 Obavezno uspostavite uzemljenje. ® Nikada ne pokusSavaijte.

» Po zavr8etku postavljanja provedite probni rad kako biste provjerili ima li greSaka i objasnite klijentu kako ¢e rukovati
klima uredajem i brinuti se za njega uz pomo¢ priru¢nika za upotrebu.
* lzvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodi izvorne upute.

ZatraZite od svog dobavljaca ili kvalificiranog osoblja da obave postavljanje.
Ne pokuSavajte sami instalirati klima uredaj. Nepropisno postavljanje moze prouzroditi istjecanje vode, strujni udar ili pozar.

» Postavite klima uredaj u skladu s uputama u ovom priru€niku za postavljanje.
Nepropisno postavljanje moze prouzrociti istiecanje vode, strujni udar ili pozar.

» Za postavljanje obavezno upotrijebite samo propisani pribor i dijelove.
Neupotreba navedenih dijelova moze prouzrociti kvar jedinice, istjecanje vode, strujne udare ili pozar.

 Klima uredaj postavite na podlogu dovoljno &vrstu da podnese teZinu jedinice.
Podloga nedovoljne stabilnosti moze rezultirati kvarom opreme te prouzrociti ozljede.

 Elektriéni radovi moraju se izvoditi u skladu s relevantnim lokalnim i nacionalnim propisima i uputama u ovom
priruéniku za postavljanje. Svakako primijenite zasebni krug strujnog napajanja.
Nedostatnost kapaciteta strujnog kruga i nepropisni radovi mogu rezultirati strujnim udarima ili pozarom.

* Upotrijebite kabel primjerene duljine.
Ne upotrebljavajte oblozene Zice ili produzni kabel jer oni mogu dovesti do pregrijavanja, strujnog udara ili pozara.

» Pazite da cjelokupno ozi¢enje bude pri¢vr§¢eno, da su upotrijebljene navedene Zice i da nema naprezanja
na prikljuécima ili Zicama.
Nepropisno spajanje ili uévrsc¢ivanje zica moze rezultirati neuobi€ajenim stvaranjem topline ili poZzarom.

« Prilikom spajanja ozi€enja napajanja i spajanja ozi¢enja izmedu unutarnjih i vanjskih jedinica postavite Zice
tako da se poklopac upravljacke kutije moze sigurno pricvrstiti.
Nepravilan polozaj poklopca upravljacke kutije moze prouzrogiti strujne udare, pozar ili pregrijavanje priklju¢aka.

» Ako plin rashladnog sredstva istjeCe tijekom postavljanja, odmah prozracite prostor. 0
Ako rashladno sredstvo dode u kontakt s vatrom, moze nastati otrovni plin.

» Po dovrsetku postavljanja provjerite istjeCe li rashladni plin. 0
Ako plin rashladnog sredstva istjeCe u prostoriju i dode u kontakt s izvorom plamena, kao $to su grijalice, Stednjaci ili kuhala, moze

nastati otrovni plin.

 Prilikom postavljanja ili premjestanja klima uredaja obavezno odzracite krug rashladnog sredstva kako u njemu
ne bi bilo zraka te upotrebljavajte samo propisano rashladno sredstvo (R32).
Zrak ili druga strana tvar u krugu rashladnog sredstva dovodi do neuobiCajenog povecanja tlaka, a to moze dovesti do oSteéenja opreme,
pa ¢ak i ozljede.

» Tijekom postavljanja, prije pokretanja kompresora &vrsto pri¢vrstite cjevovod rashladnog sredstva.
Ako cijevi rashladnog sredstva nisu pri¢vrScene i zaporni je ventil otvoren dok kompresor radi, zrak ¢e se usisati i u krugu rashladnog sredstva
nastat ¢e neuobicajeno visok tlak, $to moZe dovesti do oStecenja opreme, pa €ak i ozljede.

 Tijekom ispumpavanja zaustavite kompresor prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva.
Ako kompresor jo$ uvijek radi, a zaporni je ventil otvoren tijekom ispumpavanja, kada se cjevovod rashladnog sredstva ukloni zrak ¢e se
usisati i u krugu rashladnog sredstva nastat ¢e neuobicajeno visok tlak, Sto moze dovesti do oSte¢enja opreme, pa €ak i ozljede.

* Obavezno uzemljite klima uredaj. @
Ne uzemljujte jedinicu na komunalnu cijev, gromobran ili uzemljenje telefonske Zice. Nepropisno uzemljenje moze dovesti do
strujnog udara.

» Obavezno instalirajte prekida¢ dozemnog spoja.
Ako ne instalirate prekida¢ dozemnog spoja, moze doci do strujnog udara ili pozara.

» Ako je kabel za napajanje oStecen, mora ga zamijeniti proizvodacg, njegov zastupnik ili sli¢na struéna osoba kako
bi se izbjegle opasnosti.

1 B Hrvatski



Mjere opreza

/\ OPREZ

* Nemoijte instalirati klima uredaj na bilo koje mjesto gdje postoji opasnost istjecanja zapaljivog plina. ®
U sluéaju istjecanja plina, nakupljanje plina u blizini klima uredaja moze dovesti do izbijanja pozara.

« Slijedeci upute iz ovog priru¢nika za postavljanje postavite cjevovod za odvod kako biste osigurali pravilnu
odvodniju i izolirajte cjevovod kako biste sprijecili kondenzaciju.
Nepravilno postavljeni cjevovod za praznjenje moze prouzrociti istiecanje vode u prostoriji i oSte¢enje imovine.

* Pritegnite reduciraju¢u navojnu (holender) maticu na propisani nacin, npr. momentnim klju¢em.
Stegnete li holender maticu previ$e, nakon duze upotrebe moze napuknuti i prouzrociti istiecanje rashladnog sredstva.

» Svakako poduzmite odgovarajué¢e mjere kako vanjska jedinica ne bi postala skloniste malim Zivotinjama.
Male Zivotinje, u kontaktu s elektrinim dijelovima, mogu izazvati neispravnost u radu, pojavu dima ili vatre. Objasnite korisniku da mora
podrucje oko vanjske jedinice odrzavati Cistim.

» Temperatura rashladnog sklopa bit ¢e visoka, stoga Zicu unutar jedinice drzite podalje od bakrenih cijevi koje
obi¢no nisu toplinski izolirane.

» Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane stru€njaka ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji
i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

+ Razina tlaka zvuka niza je od 70 dB(A).

+ Upotrebljavajte samo dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka DAIKIN.

Pribor

Pribor isporu¢en s vanjskom jedinicom:

(A) Priru¢nik za postavljanje + priru¢nik za R32 1
(B) Cep za praznjenje (modeli s toplinskom

(C) Naljepnica punjenja rashladnog sredstva crpkom)

(T3] contains fiuorinated greenhouse gases 1
[ R32 o-| kg
GWP: 675 1

0= kg
_— Nalazi se na dnu pakiranja.

2]
9 9:0-
B &ﬁ @ Gv:{.:;kg = q:f)zeq

(D) Natpis o fluoriranim staklenic¢kim plinovima na
viSe jezika
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Radna ogranicenja

Za siguran i u€inkovit rad koristite sustav pri sljede¢im rasponima temperature i vlaZznosti.

Hladenje Grijanje
Vanjska temperatura -10~46°C -15~24°C
Unutarnja temperatura 18~32°C 10~30°C
Unutarnja viaznost zraka <80%@

@ radi izbjegavanja kondenzacije i kapanja vode iz jedinice. Ako temperatura ili vlaznost zraka premase te uvjete,
mogu se aktivirati sigurnosni uredaiji, a klima uredaj moze prestati s radom.

Raspon postavki temperature na daljinskom upravljacu je:

Hladenje Grijanje Funkcija AUTOMATIKA
18-32°C 10-30°C 18-30°C

Mjere opreza za odabir mjesta postavljanja

1) Odaberite dovoljno €vrsto mjesto koje moze podnijeti tezinu i vibracije jedinice i koje ne¢e pojacavati buku njezina rada.
2) Odaberite mjesto na kojem vruci zrak iz jedinice ili buka njezina rada ne¢e ometati susjede.

3) Izbjegavajte mjesta pored spavace dobe i sli¢no kako vas buka rada jedinice ne bi ometala.

4) Mora biti dovoljno prostora za donoSenje i odnoSenje jedinice s mjesta.

5) Mora biti dovoljno prostora za prolaz zraka, a uokolo ulaznog i izlaznog otvora za zrak ne smije biti prepreka.

6) U blizini mjesta postavljanja ne smije postojati mogucnost istjecanja plina.

7)

Jedinice, kabele napajanja i Zice unutar jedinica postavite na udaljenosti od najmanje 3 m od televizijskih i radijskih prijamnika.

Tako ¢ete sprijeciti smetnje slike i zvuka. (Ovisno o radiovalovima, buka se moze ¢uti ¢ak i ako je udaljenost ve¢a od 3 m.)

8) U priobalnim podrugjima ili drugim mjestima sa slanim okruzenjem ili sulfatnim plinom korozija mozZe smanijiti radni vijek klima uredaja.

9) Buduci da iz vanjske jedinice istjeCe kondenzat, ispod nje ne postavljajte stvari osjetljive na vlagu.

NAPOMENA

/\ OPREZ

Prilikom upotrebe klima uredaja pri niskoj vanjskoj temperaturi

svakako slijedite dolje opisane smjernice.
» Kako biste izbjegli izlaganje vjetru, postavite vanjsku jedinicu

]

sa stranom usisa okrenutom prema zidu.
» Vanjsku jedinicu nikad nemojte postavljati na mjestu na kojem

e |zradite veliku nadstreSnicu
e |zradite postolje

strana usisa moze biti izloZzena izravnom vijetru.
» Za spre€avanije izlaganja vjetru i snijegu preporucujemo postavljanje A
pregradne plo€e na strani ispusta zraka vanjske jedinice. ’ ~

- ’ Instalirajte jedinicu dovoljno visok
L od tla kako biste sprijecili
" Q¢ - zatrpavanje snijegom.

)

» U podrucjima sa jakim snjeznim padalinama, mjesto za postavljanje
odaberite tako da snijeg ne moze utjecati na rad jedinice.
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Nacrti za postavljanje vanjske jedinice

*

je dodatno rashladno sredstvo.

Najveca dopustena duljina cijevi 20m
*| Najmanja dopustena duljina cijevi 1,5m

Najveca dopustena visina cijevi 15m
=| Za cijev rashladnog sredstva ¢ija

duljina premasuje 10 m potrebno 20 g/m

Cijev za plin

Vanj. promj. 9,5 mm

Cijev za tekucinu

Vanj. prom;j. 6,4 mm

* Obavezno dodajte propisanu koli¢inu dodatnog rashladnog sredstva.

Ako to ne ucinite, uredaj ¢e raditi smanjenim kapacitetom.

** Za izbjegavanje buke i vibracija koje proizvodi vanjska jedinica
preporucujemo duljinu cijevi od najmanje 1,5 m. (Mehanicka buka
i vibracije mogu nastati ovisno o nacinu ugradnje jedinice i okolini

u kojoj se nalazi.)

Na mjestima s loSom
odvodnjom upotrijebite postolja
za vanjsku jedinicu.

Prilagodite visinu postolja tako
da jedinica stoji vodoravno.

U protivnom, moze doci do
istjecanja ili nakupljanja vode.

(cd s, edisty
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Ostavite 300 mm
prostora za rad
ispod povrsine stropa

Otvor,
na poStOUS)Za Vijke

(oq st
A ran;
/edin,-c,;’”ce

Izolacijsku cijev omotajte
trakom od vrha do dna.

/\OPREZ |

]

Postoji li opasnost od pada
jedinice, upotrijebite vijke za
postolje ili Zice.

Jedinica: mm

**Duljina postavljene

cijevi treba iznositi
od 1,5do 20 m.

Ostavite mjesta za
servisiranje cijevi i
elektricnih dijelova.

— Poklopac zapornog ventila —
B Kako ukloniti poklopac
zapornog ventila
« Uklonite vijak s poklopca
zapornog ventila.
« Poklopac povucite prema
dolje kako biste ga uklonili.

W Kako pricvrstiti poklopac
zapornog ventila

» Umetnite gornji dio poklopca
zapornog ventila u vanjsku
jedinicu.

* Pritegnite vijke.




Smjernice za postavljanje

» U slu€aju kada se na putu usisnog ili izlaznog strujanja zraka nalazi prepreka, slijedite dolje navedene smjernice.
» Za sve nadalje navedene uzorke postavljanja visina zida na strani ispuha treba biti 1200 mm ili manje.

| Jednostrana stijenka | | Dvostrana stijenka |
Vise od 50 Vise od 100
] Viseod 150  {
. RV I 2
Sl T W )
zraka (o]
1200 ili @
manje 4"
7
Vise od 50 Vise od 50
Pogled sa strane Pogled odozgo

| Trostrana stijenka |

I Vige od 150

Vise od 300

Vise od 50

%
0 7

Pogled odozgo Jedinica: mm

Mjere opreza prilikom postavljanja

» Provjerite je li podloga za postavljanje Cvrsta i ravna kako jedinica nakon postavljanja ne bi uzrokovala vibracije ili buku
tijekom rada.

» Kao $to je prikazano na crtezu temelja, pricvrstite jedinicu pomocu temeljnih svornjaka. (Pripremite 4 kompleta temeljnih
svornjaka M8 ili M10, matica i podlo$ki koji su dostupni na trzistu.)

» Temeljne svornjake najbolje je zaviti tako da njihova duljina bude 20 mm iznad povrSine temelja.

| 2
W7/

Postavljanje vanjske jedinice

1. Postavljanje vanjske jedinice

1) Prilikom postavljanja vanjske jedinice upute potrazite pod naslovom "Mjere opreza za odabir mjesta postavljanja" i "Nacrti za
postavljanje vanjske jedinice".
2) Ako je potrebno obaviti odvodnju, slijedite postupke navedene u nastavku.

2. Radovina praznjenju —
1) Za praznjenje upotrebljavajte Cep. vent za praznjono
2) Ako je otvor za praznjenje skriven postoljem ili podnom oblogom, ispod nogara L ~
vanjske jedinice postavite dodatno postolje visine najmanje 30 mm. Doni okvir 5
3) U hladnim prostorima na vanjskoj jedinici nemojte upotrebljavati crijevo
za praznjenje.

(U suprotnom, voda se moze smrznuti §to ¢e oslabiti u¢inak grijanja.) Crijevo (nabavlja se posebno,
unutarnji promjer 16 mm)

Cep odvoda

5 B Hrvatski



Postavljanje vanjske jedinice

3. Prosirivanje otvora cijevi

1) Odrezite kraj cijevi s pomoc¢u rezaca cijevi.

2) Uklonite srh s povrSinom za rezanje okrenutom
prema dolje tako da strugotine ne udu u cijev.
3) Postavite reduciraju¢u navojnu maticu na cijev.

4) Prosirite cijev.

5) Provjerite je li proSirenje pravilno napravljeno.

(Rezite to€no pod
pravim kutovima.)

Uklonite srhove.

Prosirivanje

Postavite to¢no na dolje ozna¢eno mjesto.

Alat za prosirenje
cijevi za R410Aili R32

Uobic¢ajeni alat za proSirivanje cijevi

_YA
I ) . Tip sa spojkom | Tip s krilatom maticom
@ | @ Tip sa spojkom (tip Ridgid) (tip Imperial)
Kalup | "7 0-0,5mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Provjera

Unutarnja povrsina
proSirenja mora biti

ZavrSetak cijevi mora
biti prosiren ujednaceno

besprijekorna.

i tvoriti savr$eni krug.

Obavezno postavite
holender maticu.

/\ UPOZORENJE

* Ne nanosite mineralno ulje na proSireni dio.
 Sprijecite ulaz mineralnog ulja u sustav jer biste time skratili radni vijek jedinica.
» Nikada je upotrebljavajte rabljene cijevi. Upotrebljavajte samo dijelove isporuc¢ene uz jedinicu.

+ Nikada nemojte instalirati suSilo na ovu jedinicu sa sredstvom R32 kako biste osigurali navedeni vijek trajanja.
» Materijal za suSenje moze se otopiti i oStetiti sustav.
* Nepotpuno proSirivanje moze prouzro€iti istiecanje rashladnog plina.

+ Zastitite ili ogradite cijevi rashladnog sredstva kako biste izbjegli mehanika ostecenja.

4.

Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo

/\ OPREZ

+ Upotrijebite holender maticu koja je pri€vrS¢ena na glavnu jedinicu. (Tako éete sprijeciti pucanje holender matice zbog

istroSenosti.)

» Za spreCavanije istjecanja plina nanesite rashladno ulje samo na unutarnju povrsinu matice. (Upotrijebite rashladno ulje za

R410A ili R32.)

+ Holender matice pritezite momentnim klju¢evima kako ih ne biste oStetili i kako biste sprijedili istiecanje plina.
» Nakon zavrSetka rada na cijevima (nakon provjere istjecanja plina) otvorite zaporne ventile jer bi se u suprotnom kompresor

mogao pokvariti.

» Poravnajte sredista obiju reducirajucih navojnih matica i zakrenite ih rukom 3 ili 4 puta. Zatim ih do kraja pritegnite momentnim

klju€evima.

[Pritegnite]

Momentni klju¢

Holender matica

[Nanesite ulje]

Rashladno ulje ne nanosite
na vanjsku povrsinu.

Holender matica

Rashladno ulje ne nanosite na holender
maticu kako biste izbjegli pritezanje
prevelikim zakretnim momentom.

Rashladno ulje nanesite
samo na unutarnju
povrsinu prosirenja.

Moment pritezanja holender matice

Moment pritezanja poklopca ventila

Strana plina Strana tekucine Strana plina Strana tekucine
3/8 in¢a 1/4 in¢a 3/8 in¢a 1/4 inta
32,7-39,9 N +m 14,2-172Ne*m 21,6-27,4 N+m 21,6-274N+m
(333-407 kgf « cm) (144-175 kgf » cm) (220-280 kgf « cm) (220-280 kgf « cm)

B Hrvatski

Moment pritezanja poklopca servisnog prikljucka

10,8-14,7 N » m (110-150 kgf * cm)




Postavljanje vanjske jedinice

4-1 Mjere opreza pri rukovanju cijevima
1) Zastitite otvor cijevi od praSine i vlage.
2) Cijevi savijajte $to je manje moguce. Za savijanje upotrijebite alat za
savijanje cijevi.

e Zid

Vi
i 1 Ne zaboravite
i ! namjestiti poklopac.
Kisa Ako poklopac za proSireni
zavrSetak ne postoji, otvor

. . . . . . " @Ay | zatvorite trakom kako
4-2 Odabir materijala od bakra i materijala za toplinsku izolaciju | biste spriecii ulaz ﬁﬁ

Prilikom upotrebe cijevi i priklju€aka kupljenih u trgovini pridrZzavajte se

sljedecih smjernica:

1) Izolacijski materijal: polietilenska pjena
Stopa prijenosa topline: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do 0,045 kcal/mh°C)
PovrSinska temperatura cijevi rashladnog plina dostize najvise 110°C
Odaberite izolacijske materijale koji ¢e podnijeti tu temperaturu.

2) Obavezno izolirajte sve cjevovode (za plin i tekucinu) i to prema dolje navedenim

Zica izmedu jedinica

S.

/\ UPOZORENJE

dimenzijama.
Toolinska izolagii Toolinska izolaci Cijev za plin Gi tekuci
ljev za tekucinu
Strana plina Strana tekucine op |.ns a IZ..O a(.:Ua qp ms a1zo ?.C”a :
plinske cijevi cijevi za tekucinu
Vanj. prom;. Vanj. prom;. Unut. prom;. Unut. promj.
9,5 mm 6,4 mm 12-15 mm 8-10 mm
Najmanji polumjer presavijanja Debljina 10 mm min. zolacija izolacija
cijevi za plin cijevi za

30 mmiili vise tekucinu
Debljina 0,8 mm (C1220T-0)

3) Za cijevi rashladnog plina i tekuéine upotrijebite razli€itu toplinsku izolaciju.

Zavrsnatraka  Crijevo za odvod

Praznjenje zraka vakuumskom crpkom i provjera istjecanja plina

U krug rashladnog sredstva nemojte dodavati nijednu drugu tvar osim propisanog rashladnog sredstva (R32).

Dode li do istjecanja rashladnog plina, prozradite prostoriju $to prije i 8to je viSe moguce.

R32, poput drugih rashladnih sredstava, uvijek se treba prikupiti i nikada ne ispustati izravno u okoli$.

Vakuumsku crpku upotrijebite samo za R32 ili R410A. Upotrebom iste vakuumske crpke za razliita rashladna sredstva
mozete oStetiti vakuumsku crpku i jedinicu.

Upotrijebite alate za R32 ili R410A (kao Sto je komplet manometra, crijevo za punjenje ili adapter za vakuumsku crpku).

Kada dovrsite postavljanje cjevovoda, potrebno je ispustiti zrak i provjeriti istjeCe
li plin.

Ako upotrebljavate dodatno rashladno sredstvo, ispraznite zrak iz cjevovoda
rashladnog sredstva i unutarnje jedinice s pomoc¢u vakuumske crpke, a zatim
dodaijte rashladno sredstvo.

Za rukovanje vretenom zapornog ventila upotrijebite Sesterokutni klju¢ (4 mm).
Sve spojeve cijevi rashladnog sredstva treba pritegnuti momentnim kljuéem

Mano-
metar

Manometar
smjese

Manometar
u grani
Zaporni
ventil

! Poklopci .
tekucine

| ventila
Visoko-
tlacni
ventil

Niskotlacni

ventil g

i propisanim momentom pritezanja. g”;:;enje i
[
v
= ==
Vakuumska crpka ~ Servisni
prikljucak

Zaporni ventil plina

Spojite ispup€enu stranu crijeva za punjenje (koja izlazi iz manometra razvodnika) sa servisnim prikljuckom zapornog ventila
za plin.

Potpuno otvorite niskotlacni ventil manometra razvodnika (Lo) i potpuno zatvorite njegov visokotlacni ventil (Hi).
(Nakon toga na visokotlaénom ventilu ne trebate poduzimati nikakve radnje.)

Ukljucite vakuumsku crpku i sa sigurnos$cu utvrdite da kombinirani manometar pokazuje vrijednost—0,1 MPa (—76 cmHg).*1

Zatvorite niskotlaéni ventil manometra razvodnika (Lo) i zaustavite vakuumsku crpku.
(Nekoliko minuta zadrzite takvo stanje kako se pokaziva¢ kombiniranog manometra ne bi vratio unatrag.)*2

Uklonite poklopce sa zapornog ventila tekuéine i zapornog ventila plina.

B Hrvatski



Postavljanje vanjske jedinice

6) Za otvaranje ventila Sesterokutnim klju¢em zakrenite vreteno zapornog ventila tekucine 90 stupnjeva ulijevo.
Zatvorite ga nakon 5 sekundi i provijerite istje€e li plin.
S pomocu sapunice provjerite istjece li plin s holender matica unutarnje i vanjske jedinice te s vretena ventila.
Po zavrSetku provjere obriSite sapunicu.

7) Odvojite crijevo za punjenje od servisnog prikljucka zapornog ventila plina, a zatim potpuno otvorite zaporne ventile tekucine
i plina.
(Vreteno ventila ne pokusavajte gurnuti dalje od krajnjeg polozaja.)

8) Momentnim klju¢em pritegnite poklopce ventila i poklopce servisnih priklju€aka zapornih ventila tekucine i plina propisanim
momentom pritezanja.

*1. Odnos duljine cijevi i vremena rada vakuumske crpke.

Duljina cijevi Najvise 15 m Vise od 15 m
Vrijeme rada Ne manje od 10 minuta. | Ne manje od 15 minuta.

*2. Ako se pokaziva¢ kombiniranog manometra vrati unatrag, u rashladnom sredstvu mozda ima vode ili neki spoj cijevi nije dobro
ucvrséen. Provjerite sve spojeve cijevi i po potrebi pritegnite matice, a zatim ponovite korake od 2) do 4).

6. Dopunjavanje rashladnog sredstva

Na plocici jedinice provjerite koja se vrsta rashladnog sredstva treba upotrijebiti.
Napunite iz cijevi tekuc¢ine u teku¢em obliku.

1

1

' Proizvod sadrzi fluorirane staklenicke plinove. Ispunjena naljepnica mora biti pricvrééena 1 tvognitéko puvjen{je rashladnog :

) Y . ) PRPE TR . . B sredstva proizvoda:
1Ne ispustajte plinove u atmosferu. u blizini prikljucka za punjenje proizvoda pogledajte nazivu ploticu jedinice |
| (npr. s unutarnje strane poklopca |
 Vrsta rashladnog sredstva: R32 zapornog ventila). 2 doddaftna kolicina fash'a?nfg \
" _a(1)- 675 (1) _ . o sredstva napunjena na lokacliji

:VrljeanSt GWP-al: GWP = potencijal globalnog zatopljenja Sadrzi fluorirane staklenicke plinove 3 ukupno punjenje rashladnog sredstva :
1 Molimo popunite neizbrisivom tintom, | R32 o= |kg —1—1 4 emisije staklenickih plinova |
I'm @ tvornitko punjenje rashladnog sredstva proizvoda R ukupnog punjenja rashladnog
| o ' , o 2} =|:|kg 1, sredstva izrazene u tonama |
, @@ dodatna koli¢ina rashladnog sredstva napunjena na lokaciji i o ekvivalenta CO, |
| B®+@ ukupno punjenje rashladnog sredstva 0 0:0- kgl 4 B clindarrashiadnog sredstva |
I B izracun ekvivalenta tCO,u skladu s formulom owp kg | g ! grana za punjenje |
I (zaokruzeno na 2 decimalna mjesta) + To00 (C0gq-—4 6 vanjskajedinica !
) na naljepnici punjenja rashladnog sredstva isporucenoj }, "; "
1

S ovim proizvodom.

|
b o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o e e e e e - o - e - e - = - = - - - - - - — -
NAPOMENA

Nacionalna implementacija EU propisa o nekim fluoriziranim stakleni¢kim plinovima moze zahtijevati da na jedinici bude naveden sluzbeni nacionalni jezik. Stoga se

s jedinicom isporucuje dodatna naljepnica o fluoriranim stakleni¢kim plinovima na vise jezika. Upute za lijepljenje navedene su sa straznje strane naljepnice.

@ OBAVIJEST

U Europi se emisije staklenickih plinova ukupnog punjenja rashladnog sredstva u sustavu (izrazene u tonama ekvivalenta COz)
upotrebljavaju za odredivanje intervala odrzavanja. Pridrzavajte se mjerodavnih zakona.

Formula za izrac¢un emisija staklenickih plinova:
Vrijednost GWP-a rashladnog sredstva x ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Upotrijebite vrijednost GWP-a navedenu na naljepnici o punjenju rashladnog sredstva. Vrijednost GWP-a temelji se na 4. izvjeS¢u
o procjeni koje je donijelo Meduvladino tijelo za klimatske promjene. Vrijednost GWP-a navedena u priru¢niku moze biti zastarjela
(odnosno temeljiti se na 3. izvjeS¢u o procjeni Meduvladina tijela za klimatske promjene).
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Postupak ispumpavanja

Zbog zastite okoliSa svakako obavite ispumpavanje prilikom premjestanja ili odlaganja jedinice.

1) Uklonite poklopac ventila sa zapornog ventila tekucine i zapornog ventila plina. )

S kutni
2) lzvrsite prinudno hladenje. kﬁf&tem u
3) Nakon 5 do 10 minuta $esterokutnim kljuéem zatvorite zaporni ventil tekuéine. Zapomni venti \,
4) Nakon 2 do 3 minute zatvorite zaporni ventil plina i zaustavite prinudno hladenje. tekuéine O\ Zatvori

Prinudno hladenje ) ) @
B Rukovanje sklopkom za UKLJUCENO/ISKLJUCENO unutarnje jedinice ﬁﬁ:mi ventil ‘./‘9%.)'. Poklopac ventila
AN

Sklopku za UKLJUCENO/ISKLJUCENO unutarnje jedinice drzite pritisnutu najmanje
5 sekundi. (Uredaj se pokrece.)
» Nacin prinudnog hladenja automatski ¢e se zaustaviti nakon otprilike 15 minuta.
Za zaustavljanje rada pritisnite sklopku za UKLJUCENO/ISKLJUCENO unutarnje jedinice.
B Rukovanje daljinskim upravljaéem unutarnje jedinice
» Opis postupka procitajte pod naslovom "Ukljucivanje probnog rada s pomocu daljinskog upravlja¢a" u priru¢niku
za instalaciju prilozenom uz unutarnju jedinicu. Postavite nacin rada na "hladenje".

Servisni priklju¢ak

/\ UPOZORENJE

Uredaj je opremljen naljepnicom prikazanom u nastavku. Pozorno procitajte upute koje slijede.

» Kada se javi istjecanje u rashladnom krugu, ne pokrecite ispumpavanje uz pomo¢ kompresora.
» Primijenite sustav povrata u zasebni cilindar.
» Upozorenje, prilikom ispumpavanja postoji opasnost od eksplozije.
* Ispumpavanje uz pomo¢ kompresora moze dovesti do samozapaljenja zbog zraka koji
ulazi tijekom ispumpavanja.

Upotrijebljeni simboli:

" Znak upozorenja (ISO 7010 — W001)
2 Upozorenje, eksplozivni materijal (ISO 7010 — W002)
% Pro¢itajte priru¢nik za korisnika (ISO 7000 — 0790)

[1i] &&7 | * Prirucnik za korisnika; upute za rukovanje (ISO 7000 — 1641)
3) 4) 5)

% Pokaziva¢ servisa; procitajte tehnicki priru¢nik (ISO 7000 — 1659)

/\ OPREZ

» Kada dodirujete prekida¢, nemojte dodirnuti redne stezaljke. Stezaljke su pod visokim naponom pa bi moglo do¢i do strujnog
udara.
* NajviSe 3 minute nakon zatvaranja zapornog ventila tekucine zatvorite zaporni ventil plina, a zatim zaustavite prinudno hladenje.
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Postavka za nestambene objekte (hladenje pri
niskim vanjskim temperaturama)

Ova je funkcija namijenjena objektima poput prostorija s opremom ili prostorija s raunalima. Ne smije se nikada
upotrebljavati u stambenim prostorima ili uredima u kojima borave ljudi.
1) Presijecanjem premosnika 6 (J6) na tiskanoj plocici prosirit ¢ete radni raspon do temperature od —15°C. No padne li vanjska
temperatura ispod —20°C, rad ¢e se prekinuti i nastaviti kada se temperatura podigne.

-

bl £

Presijecite J6 klijeStima
ili sli¢nim alatom.

-

/\ OPREZ

* Ako je vanjska jedinica postavljena tako da je izmjenjivac topline jedinice izloZzen izravnom udaru vjetra, napravite vjetrobran (zid).
* U slu€aju postavki za nestambene objekte unutarnja jedinica povremeno moze proizvoditi buku zbog uklju€ivanja
i isklju€ivanja vanjskog ventilatora.
» Ne postavljajte ovlazivace ili druge predmete koji mogu povecéati vlaznost zraka u prostorijama u kojima se primjenjuju
postavke za nestambene objekte.
Zbog upotrebe ovlaZivata rosa se moze kondenzirati iz izlaznog otvora unutarnje jedinice.
* Presijecanjem premosnika 6 (J6) ventilator unutarnje jedinice postavlja se u najvisi polozaj. O tome obavijestite korisnika.
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OziCenje
/\ UPOZORENJE

* Ne upotrebljavajte obloZene Zice, upletene Zice, produzne kabele ili zvjezdaste prikljuke jer oni mogu dovesti do
pregrijavanja, strujnog udara ili pozara.

» U uredaj ne postavljajte elektricne dijelove kupljene u trgovini. (Na rednim stezaljkama nemojte razvoditi snagu odvodne
crpke i sl.) To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

» Obavezno instalirajte detektor dozemnog spoja. (Onaj koji moze podnijeti viSe harmoni¢ne struje.)
(Jedinica se sluzi inverterom, $to znaci da mora imati detektor dozemnog spoja koji moze podnijeti vis§e harmoni¢ne struje
kako bi sprije€io nepravilnosti u radu samog detektora dozemnog spoja.)

« Postavite svepolni prekida¢ s najmanje 3 mm udaljenosti izmedu kontaktnih toCaka.

» Kabel napajanja ne spajajte na unutarnju jedinicu. To moze dovesti do strujnog udara ili pozara. Zastitni osigura¢ nemojte
ukljucivati prije dovrSetka svih radova.

1) Skinite izolaciju sa zice (20 mm). Zice udvrstite

2) Spoijite prikljuéne vodove izmedu unutarnje Vicima prikjucake. Vanjska
. . T L. .y 5 L jedinica
i vanjske jedinice paze¢i na odgovarajuce Zica izmedu jedinica 1° ' -
NJSke jedinice paz dgovaraju 4-3ilna, 1,5 mm? ili vise $239)|5N9 Zica napajanja
brojeve priklju¢aka. Cvrsto pritegnite vijke HO5RN Nrigv7, 3-7ilna, 2,5 mm? li vise
P v o " . HO5RN
priklju¢aka. Preporu¢ujemo da vijke pritegnete

plosnatim odvijacem. Vijci se nalaze na rednoj
stezaljki.

Unutarnja
jedinica

Sigurnosni| | Prekidac o
prekidag [] dozemnog - Napajanje
10A  []spoje [~ 50 Hz, 220-240 V

Zice uévrstite

vijcima prikljucaka. — Uzemljenje

Plocica s priklju¢cima
za napajanje

Zice oblikujte tako

da poklopac za
servisiranje i poklopac
zapornog ventila
dobro prilijezu.

i
)

Upotrijebite navedeni tip Zice
i Gvrsto ga spojite.

Dobro ulvrstite zadrza¢ ozienja kako zavrSeci
Zice ne bi bili izlozeni vanjskim naprezanjima.

Prilikom spajanja zica na redne stezaljke napajanja pridrzavajte se dolje spomenutih napomena.
Mijere opreza za ozi€enje napajanja.

/\ OPREZ

* Prilikom spajanja priklju&nih Zica na rednu stezaljku uz pomo¢ jednoZilnih Zica, obavezno ih isprepletite.
Nepravilni radovi na oZi€enju mogu dovesti do pregrijavanja i poZara.

Prekomjerno ogoljena
Zica moze prouzro€iti
strujni udar ili izboj struje,

Skinite izolaciju zice
do ove tocke.

X Pogresno

QO Dpobro X Pogresno

Skidanje izolacije sa zice na rednoj stezaljki

» Ako morate koristiti upletene Zice, za priklju€ivanje napajanja na
rednu stezaljku svakako koristite redne stezaljke za krimpanje

terminal
prstenima. Okrugle prstenaste priklju¢ke s urezima postavite do : \’\N 5
prekrivenog dijela Zice i udvrstite ih. @ Upletena Zica

Okrugli nelemljeni

3) Povucite zicu i pazite da je ne prekinete. Zatim blokirajte Zicu u mjestu.
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OziCenje

Elektricna shema

Primjenijive dijelove i brojéane oznake potrazite na naljepnici dijagrama ozicenja koja se nalazi na jedinici. Za brojéano oznacavanije svih dijelova upotrijebliene su

arapske brojke u uzlaznom redoslijedu, a ono je u pregledu u nastavku oznaceno simbolom ™" u $ifri dijela.
_._ PRIKLJUCAK ZASTITNO UZEMLJENJE (VIJAK)
e ' D PRIKLJUCNICA @ ISPRAVLJIAC
JT‘ UZEMLJENJE _-)_ PRIKLJUCAK RELEJA
o I B LOKALNO OZICENJE Iﬁ KRATKOSPOJNA PRIKLJUCNICA
UNUTARNJA JEDINICA _O_ TERMINAL
INDOOR
ﬁ VANJSKA JEDINICA EED PRIKLJUCNALETVICA
OUTDOOR
@ ZASTITNO UZEMLJENJE [ORN ) STEZALJKAZICE
BLK : CRNO GRN : ZELENO PNK RUZICASTO WHT : BIELO
BLU : PLAVO GRY : SIVO PRP, PPL GRIMIZNO YW :  ZUTO
BRN : SMEDBE ORG : NARANCASTO RED CRVENO
AP TISKANA PLOCICA PTC* PTC TERMISTOR
BS* TIPKALO UKLJUCENO/ISKLJUCENO, SKLOPKA ZA Q* BIPOLARNIVTRANZISTOR S IZOLIRANOM
RAD UPRAVLJACKOM ELEKTRODOM (IGBT)
BZ, H*O ZUJALICA QDI PREKIDAC DOZEMNOG SPOJA
c* KONDENZATOR QL ZASTITAOD PREOPTERECENJA
CN*, E*AC*, HA*, HE, HL*, HN*, PRIKLJUCAK, PRIKLJUCNICA Q*M TERMOSKLOPKA
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, X*A
D*, V*D DIODA R* OTPORNIK
DB* DIODNI MOST R*T TERMISTOR
Ds* DIP SKLOPKA RC PRIJAMNIK
E*H GRIJAC S*C GRANICNA SKLOPKA
F*U, FU* (KARAKTERISTIKE OSIGURAC S*L PREKIDAC S PLOVKOM
POTRAZITE NATISKANOJ PLOCICI
UNUTAR JEDINICE)
FG* PRIKLJUCNICA (OKVIR UZEMLJENJA) S*NPH SENZOR TLAKA (VISOKOG)
H* OZICENJE S*NPL SENZOR TLAKA (NISKOG)
H*P, LED*, V"L PILOT SVJETLO, SVIJETLECA DIODA S*PH, HPS* PRESOSTAT (VISOKI TLAK)
HAP SVIJETLECA DIODA (ZELENI ZASLON SERVISA) S*PL PRESOSTAT (NISKI TLAK)
IES SENZOR INTELIGENTNO OKO ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNI MODUL NAPAJANJA S*W, SW* SKLOPKAZARAD
K'R, KCR, KFR, KHUR MAGNETSKI RELEJ SA* ODVODNIK PRENAPONA
L POD NAPONOM SR*, WLU PRIJAMNIK SIGNALA
L* ZAVOJNICA S8 SKLOPKA ZA ODABIR
L*R REAKTOR SHEET METAL NEPOMICNA PLOCA PRIKLJUCNE LETVICE
M* KORACNIMOTOR ™R TRANSFORMATOR
M*C MOTOR KOMPRESORA TC,TRC ODASILJAC
M*F MOTOR VENTILATORA V*, RV VARISTOR
M*P MOTOR CRPKE ZA ODVOD KONDENZATA V'R DIODNI MOST
M*S MOTOR PREKLOPNOG KRILCA WRC BEZICNI DALJINSKI UPRAVLJAC
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETSKI RELEJ x* TERMINAL
N NEUTRALNI VODIC X*M PRIKLJUCNA LETVICA (BLOK)
PAM MODULACIJAAMPLITUDE IMPULSA Y*E ZAVOJUNICA ELEKTRONICKOG
EKSPANZIJSKOG VENTILA
PCB* TISKANA PLOCICA Y*R, Y*S ZAVOJINICA PREKRETNOG
ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA
PM* MODUL NAPAJANJA ZC FERITNAJEZGRA
PS PREKIDNO NAPAJANJE ZF, Z°F FILTAR SUMA
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Probni rad i testiranje

1. Probniradi testiranje

1-1 Izmjerite napon napajanja i uvjerite se da je unutar propisanog raspona.

1-2 Probni rad treba provesti u nacinu hladenja ili grijanja.

» U nacinu hladenja odaberite najnizu programabilnu temperaturu, a u grijanju najvisu.

1) Ovisno o temperaturi u prostoriji, probni rad moze biti onemogucen u bilo kojem nacinu rada.
2) Nakon zavrSenog probnog rada, temperaturu podesite na normalnu razinu (26°C do 28°C u nacinu hladenja,

20°C do 24°C u nacinu grijanja).

3) Kao zastitnu mjeru sustav onemogucuje ponovni po¢etak rada 3 minute nakon isklju€ivanja.

1-3 Obavite probni rad u skladu s priruénikom za upotrebu kako biste provijerili da sve funkcije i dijelovi rade

ispravno, kao npr. pomicanje otvora za zrak.

» U stanju mirovanja klima uredaj troSi malu koli€inu elektricne energije. Ako ga necete upotrebljavati neko vrijeme

nakon postavljanja, iskljucite osigura¢ kako biste sprijecili nepotrebno troSenje elektricne energije.

» Ako se osigura€ aktivira kako bi prekinuo napajanje klima uredaja, sustav ¢e nastaviti s radom kada se osigura¢
ponovo otvori. Radit ée u onom nacinu u kojem je doslo do prekida.

2. Stavke testiranja

Stavke testiranja Simptom Provjera
Unutarnja i vanjska jedinica pravilno su postavljene na ¢vrstoj podlozi. Pad, vibracije, buka
Rashladni plin ne istjece. N(le.po’Fpuna funkcija hladenja/
grijanja
Cijevi rashladnog plina i tekucine te produzetak unutarnjeg crijeva za . .
oo Istjecanje vode
odvod toplinski su izolirane.
Linija za odvod pravilno je postavljena. Istiecanje vode
Sustav je pravilno uzemljen. Izboj struje
wix Lo N . < Ne radi ili je doSlo do
Za oZiCenje izmedu jedinica upotrijebljene su propisane Zice. o - .
ostecenja pregrijavanjem
Ulaz i izlaz zraka iz unutarnje ili vanjske jedinice obavlja se neometano. lg\lﬁjgﬁ}guna funkcija hladenja/
Zaporni ventili su otvoreni. N(la.pot.puna funkcija hladenja/
grijanja
Unutarnja jedinica pravilno reagira na naredbe daljinskog upravljaca. Ne radi
13 B Hrvatski
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